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Wykonawey pobierajacy SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr IP-1/2018 na sAdaptacje pomieszczen II1 pietra
Instytutu Psychologii PAN — Budowa laboratoriéw badawczych”.

W dniach 12 i 13.09.2018 r. do Zamawiajgcego od wykonawcy wplynely pytania, na ktore odpowiedz
zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Rolety 38db.

Czy to majg by¢ rolety zewnetrzne zabezpieczajaco-izolujace ?

Jak montowane, w jakim kolorze , jak sterowane ?

Czy podane wymiary to wymiary wneki ?

Rolety zaciemniajace.

Czy to maja by¢ rolety kasetowe , montowane do okien, Scian, sufitu?
Jaki wymiar jest podany ?

Odpowiedz:

Obmiar dotyczy otworu okiennego.
Chodzi o rolety wewnetrzne.
Rolety montowane w $wietle otworu na prowadnicach montowanych do sciany, sterowanie reczne

Pytanie nr 2:

W przedmiarach robét budowlanych w pozycjach 12 ,13,25 jest montaz siatki miedzianej jest to 971 m2
Czy taka ilo$¢ podlega wycenie?

Pytanie nr 3:

proszg o doprecyzowanie parametréw klatek Faradaya ktére maja by¢ wykonane to znaczy:
Jak ma by¢ parametr ttumnosci klatki oraz w Jakich czgstotliwosciach ma by¢ osiagany?

Odpowiedz na pyt 2 i 3:

Tak te pozycje wymagaja takze wyceny. Zamawiajacy informuje, ze w przedmiarze dokonano korekty
obmiaréw w poz. 12, 13, 25 i zostat zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego w Dokumentacji
postepowania.

Siatka ma tlumié zakfécenia elektromagnetyczne pochodzace z sieci i urzadzen elektrycznych, w
szczegolnosci fale o czestotliwosei 50 Hz, mikrofalowe, radiowe.
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